
 

 

МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ BS-SPUTNIK-51-S1-INEXI2 

 

1. Снимите рассеиватель, последовательно с четырех сторон, поддевая плафон с 

торцов широкой плоской отверткой в места стыковки рассеивателя и 

основания. 

 

 



 

2. Установите уплотнительные втулки в отверстия корпуса; просверлите 

дополнительное отверстие под  уплотнительную втулку, если требуется ввод 

кабеля управления. 

 

 
 

3. Заведите провода питания ~230 В / 50 Гц и управления от устройства 

TELECONTROL через  уплотнительные втулки. 

 



 

4. Просверлите в корпусе отверстия под крепеж. Закрепите корпус на монтажной 

поверхности, подложив под головки винтов (не поставляются в комплекте) 

уплотнительные шайбы (поставляются в комплекте). 

 

 

 

 



  

5. Наклейте знак безопасности NPU-2424 (не поставляются в комплекте) с внешней 

стороны.  Подключите питание и проверьте работоспособность аварийного 

указателя. 

 

 

 

 

 


